
Legenda:

z zaworem mieszającym
moduł dla jednego obiegu c.o. 

Automatyka:

TWW ciepła woda użytkowa

membranowe naczynie wzbiorcze

zimna woda pitnaTKW

MAG 

czujnik temp. zewnętrznej ATF

regulator pokojowy FB

(w zakresie dostawy kotła)

pompa kotłowaKP

zawór mieszający obiegu c.o. HM

rura przyłączeniowa zaworu mieszającegoMAR 

HM

OMY 3x1.5 mm2
OMY 3x1.5 mm2
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